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RF-54 Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, φωτισμού και κλιματισμού 
που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες RFID

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η σ υ σ κ ε υ ή R F - 5 4 x ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ ε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τον 
έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς της πόρτας, 
του φωτισμού και του κλιματισμού. Λειτουργεί σε 
συνεργασία με έναν ή δύο καρτοδιακόπτες RFID 
(RF-52/RF-53), προαιρετικά με μια μονάδα 
ε π έ κ τ α σ η ς ε ξ ό δ ω ν ( R F - 5 5 ) κ α ι ε π ί σ η ς 
προαιρετικά με μία ή περισσότερες μαγνητικές 
επαφές στα φύλλα των παραθύρων.
 Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με 
κάρτες RF-51 και με αυτές να ενεργοποιεί  τα 
φορτία της. Μπορούμε να προγραμματίσουμε 
έως και 20 κάρτες προσωπικού με πλήρη άδεια 
και έως και 20 κάρτες πελατών με άδεια 
φωτισμού μόνο ή φωτισμού και κλιματισμού.
ΣΤΗΡΙΞΗ
Η συσκευή ε ίνα ι κατασκευασμένη γ ια να 
τοποθετηθεί μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και 
κουμπώνει επάνω σε ηλεκτρολογική ράγα.
ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η σύνδεση των συσκευών πρέπει να γίνει όπως 
φαίνεται στα σχήματα 3, 4 ή 5, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του συστήματος. Στο ίδιο σχήμα 
προτείνονται ο ι δ ιατομές και τα ε ίδη των 
καλωδίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τις συνδέσεις.
Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα πρέπει να 
ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες που δίνουν τα 
σχήματα των σχεδίων. Οι συνδέσε ις των 
καρτοδιακοπτών RF-52/RF-53 πρέπει να γίνουν 
όπως ακριβώς φαίνονται στα σχέδια. Έτσι για 
παράδειγμα, για την περίπτωση του πλήρους 
συστήματος που φαίνεται στο σχήμα 3 , θα 
π ρ έ π ε ι  τ ο  κ α λ ώ δ ι ο  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  κ α ι  
τ ρ ο φ ο δ ο σ ί α ς ( U T P 5 σ υ ν ε σ τ ρ α μ έ ν ο ) τω ν 
καρτοδιακοπτών RF-52/RF-53 να ξεκινήσει από 

Τάση τροφοδοσίας

Κατανάλωση ισχύος

220 - 240V AC/50-60Hz

5,5 VA

Βαθμός προστασίας περιβλήματος

Κατασκευάζετε σύμφωνα με

Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας

Σχετική υγρασία

Υλικά κατασκευής

Εξωτερικές διαστάσεις

Τυπικό βάρος

Εγγύηση 2 χρόνια

Μέχρι 95% 

ο

0 μέχρι 60 C

Έξοδος για φωτισμό

Έξοδος για κλιματισμό

Επαφή Relay 230V AC/25A σε ωμικό φορτίο

Επαφή Relay 230V AC/25Α  σε ωμικό φορτίο

την κλέμμα του RF-54, έπειτα να συνδεθεί στην 
κλέμμα του εσωτερικού καρτοδιακόπτη και τέλος 
από την κλέμμα του εσωτερικού καρτοδιακόπτη, 
να συνδεθεί στην κλέμμα του εξωτερικού 
καρτοδιακόπτη.
ΣΥΝΔΕΣΗ  ΦΟΡΤΙΩΝ
Κατά την καλωδίωση των φορτίων (κύκλωμα 
φωτισμού ή κλιματισμού), στις εξόδους του  RF-
54, πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις 
διατομές των καλωδίων, που δεν πρέπει να 
ξεπερνούν  τα  6 χιλιοστά.
Αν η συνολική ισχύς του κυκλώματος φωτισμού 
ξεπερνά τα 5,7ΚVA (25A στα 230V AC), τότε 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί  η  συκευή RF-55. 
Επίσης το RF-55 δίνει μία ακόμη έξοδο ελέγχου 
δ ε ύ τ ε ρ ο υ  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ  κ υ κ λ ώ μ α τ ο ς  
κλιματισμού, του οποίου η λειτουργία ελέγχεται 
και από τις επαφές που συνδέονται στην επαφή 
W1 του RF-54.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Στο σχήμα 3 φαίνεται ένα πλήρες σύστημα, αλλά 
μπορούμε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε και 
συστήματα με μειωμένες δυνατότητες (π.χ. όταν 
έ χο υ μ ε σ κ ο π ό ν α κ ά ν ο υ μ ε α ν α β ά θ μ ι σ η 
μελλοντικά). Έτσι μπορούμε να έχουμε τα εξής 
συστήματα:
1) Σύστημα που ελέγχει την ηλεκτρική κλειδαριά 
της πόρτας του δωματίου, το φωτισμό και τον 
κλιματισμό. Οι ρυθμίσεις και οι συνδέσεις αυτού 
του συστήματος φαίνονται στο σχήμα 3.
2) Σύστημα που ελέγχει μόνο την ηλεκτρική 
κλε ιδαρ ιά της πόρτας του δωματ ίου . Ο ι 
ρ υ θ μ ί σ ε ι ς κ α ι ο ι σ υ ν δ έ σ ε ι ς α υ τ ο ύ τ ο υ 
συστήματος φαίνονται στο σχήμα 4.
3) Σύστημα που ελέγχει μόνο τον φωτισμό και τον 
κλιματισμό του δωματίου. Οι ρυθμίσεις και οι 
συνδέσεις αυτού του συστήματος φαίνονται στο 
σ χ ή μ α 5 . Ο ι μ α γ ν η τ ι κ έ ς ε π α φ έ ς τ ω ν 
παραθύρων πρέπει να συνδεθούν στην 
επαφή W2.
Μπορούμε αν θέλουμε να μη χρησιμοποιήσουμε 
μαγνητικές επαφές παραθύρων, αλλά σε αυτήν 
την περ ίπτωση θα πρέπε ι ε ξωτερ ικά να 
βραχυκυκλώσουμε με ένα μικρό καλώδιο τις 
κλέμμες - με W1 και - με W2 . 
Οι συσκευές RF-52/RF-53 και RF-54 συνδέονται 
σε δ ί κ τυo RS-485 με ταξύ τους κα ι έ τσ ι 
επ ιβάλλετα ι πάντοτε στην τελευτα ία (π ιο 
απομακρυσμένη) συσκευή του δ ικτύου να 
ενεργοποιούμε την αντίσταση τερματισμού της 
( T E R M I N A L ) .  Σ τ ι ς  π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  τ ω ν  
συστημάτων του σχήματος  3 και σχήματος 4  η 
πιο απομακρυσμένη συσκευή είναι ο εξωτερικός 
κ α ρ τ ο δ ι α κ ό π τ η ς R F - 5 2 / R F - 5 3 , ε ν ώ σ τ ο 
σύστημα του σχήματος 5 η πιο απομακρυσμένη 
συσκευή είναι ο εσωτερικός καρτοδιακόπτης 
RF-52/RF-53. 
Ο ι σ υ σ κ ε υ έ ς R F - 5 2 / R F - 5 3 έ χ ο υ ν έ ν α ν 
β ρ α χ υ κ υ κ λ ω τ ή ρ α ( D O O R ) ,  π ο υ  
βραχυκυκλώνουμε μόνο στη συσκευή RF-
52/RF-53, που ενεργοποιεί την πόρτα του 
δωματίου (εξωτερικός καρτοδιακόπτης).

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ
Κάθε φορά που βάζουμε μια έγκυρη κάρτα στον 
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό κ α ρ τ ο δ ι α κ ό π τ η R F - 5 2 / R F - 5 3 , 
ακούγεται ένα ``μπιπ`` από τον καρτοδιακόπτη 
μ ε τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο ά ν α μ μ α τ ο υ π ρ ά σ ι ν ο υ 
ε ν δ ε ι κ τ ι κ ο ύ κ α ι η π ό ρ τ α τ ο υ δ ω μ α τ ί ο υ 
ξεκλειδώνει. Η πόρτα παραμένει ξεκλείδωτη για 
8 ακόμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που 
βγάλουμε την κάρτα. Κάθε φορά που η πόρτα 
ξεκλειδώνει υπάρχει οπτικοακουστική ένδειξη 
κα ι σ τον εσωτερ ι κό καρτοδ ιακόπτη , που 
ενημερώνει όποιον ένοικο βρίσκεται μέσα, για 
την πρόσβαση στο δωμάτιο ή για το ότι έχουμε 
ξ ε χά σ ε ι τ η ν κ ά ρ τ α μ α ς σ τ ο ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό 
καρτοδιακόπτη. Αν η κάρτα που βάζουμε για να 
ξεκλειδώσουμε την πόρτα δεν είναι έγκυρη, τότε 
ακούγεται ένα ̀ `μπιπ`` και ταυτόχρονα ανάβει το 
κόκκινο  ενδεικτικό.
Αν η κάρτα που βάζουμε δεν είναι αναγνώσιμη 
από το σύστημα (π.χ. κάρτα RFID άλλου 
προμηθευτή), τότε δεν υπάρχει καμία ένδειξη  
και δεν  ξεκλειδώνει η πόρτα.

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Κάθε φορά που βάζουμε μια έγκυρη κάρτα στον 

εσωτερικό καρτοδιακόπτη, τότε αυτομάτως 
ενεργοποιε ί τα ι το κύκλωμα φωτ ισμού κα ι 
παραμένε ι ε ν εργοπο ιημένο όσο η κάρτα 
βρίσκεται στην υποδοχή. Αν η κάρτα έχει και 
άδεια κλιματισμού και συγχρόνως τα παράθυρα 
του δωματίου είναι κλειστά ενεργοποιείται και το 
κύκλωμα κλιματισμού. Όσο η κάρτα βρίσκεται 
μέσα στον εσωτερικό καρτοδιακόπτη ανάβει 
μ ό ν ι μ α τ ο π ρ ά σ ι ν ο ε ν δ ε ι κ τ ι κ ό τ ο υ κ α ι 
ταυτόχρονα αναβοσβήνει το πράσινο ενδεικτικό 
του εξωτερικού καρτοδιακόπτη, για να φαίνεται η 
παρουσία ενοίκου μέσα στο δωμάτιο.
 Αν βγάλουμε την κάρτα από τον καρτοδιακόπτη, 
τότε έπειτα από 45 δευτερόλεπτα διακόπτεται η 
λειτουργία του φωτισμού και του κλιματισμού.
Αν ενώ είναι ενεργοποιημένο το κύκλωμα 
κλ ιματ ισμού, ανο ίξουμε το παράθυρο του 
δωματίου, τότε έπειτα από 45 δευτερόλεπτα 
απενεργοποιείται αυτόματα ο κλιματισμός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΡΤΩΝ   
Για να προγραμματίσουμε κάρτες πελατών 
ακολουθούμε τα εξής βήματα:
1. Φροντίζουμε να μην έχουμε κάρτα σε κανέναν 
καρτοδιακόπτη.
2. Πατάμε στιγμιαία το πλήκτρο με την ένδειξη C .
3. Τα ενδεικτικά του RF-54 αναβοσβήνουν για 
λίγο και έπειτα παραμένουν σταθερά αναμμένα. 
Τ ώ ρ α  β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε  σ τ η  φ ά σ η  
προγραμματισμού.
4. Πατώντας το ίδιο πλήκτρο σβήνει το πράσινο 
ενδεικτικό και πατώντας το ανάβει ξανά. Όταν 
είναι και τα δύο ενδεικτικά αναμμένα, τότε η 
κάρτα προγραμματ ί ζε τα ι με πλήρη άδε ια 
(φωτισμός και κλιματισμός), ενώ όταν είναι 
αναμμένο μόνο το πράσινο, τότε η κάρτα 
προγραμματίζεται για άδεια φωτισμού μόνο.
5. Βάζουμε μια κάρτα σε όποιον καρτοδιακόπτη 
επιθυμούμε και αυτή προγραμματίζεται με βάση 
την άδεια που έχουμε ήδη επιλέξει.
6. Μόλις η κάρτα αυτή προγραμματιστεί στο 
παρόν RF-54, τότε θα ακουστεί ένα μπιπ από 
τους καρτοδιακόπτες και ταυτόχρονα θα ανάψει 
στιγμιαία το πράσινο και κόκκινο ενδεικτικό 
τους.
7. Αν η μνήμη έχει γεμίσει με 20 κάρτες, τότε 
ανάβει μόνιμα το κόκκινο ενδεικτικό των RF-
5 2 / R F - 5 3 .  Μ π ο ρ ο ύ μ ε  ε π ί σ η ς  ν α  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί σ ο υ μ ε μ έ χ ρ ι κα ι 2 0 κά ρτ ε ς 
προσωπικού ακολουθώντας την παραπάνω 
διαδικασία, με τη διαφορά ότι πατάμε το πλήκτρο 
με την ένδειξη B και ότι για το προσωπικό δεν 
π α ρ έ χ ε τ α ι  ε π ι λ ο γ ή ά δ ε ι α ς .  Ο ι  κ ά ρ τ ε ς 
προσωπικού προγραμματίζονται πάντοτε με 
πλήρη άδεια (φωτισμού και κλιματισμού). Τις 
κ ά ρ τ ε ς π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α τ ι ς  
προγραμματίσουμε σε όσα δωμάτια θέλουμε και 
έτσι με την ίδια κάρτα να έχουμε πρόσβαση σε 
όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου.Κάθε φορά που 
μπαίνουμε στη διαδικασία προγραμματισμού, η 
συσκευή συμπληρώνει τη μνήμη με τις νέες 
κάρτες, χωρίς όμως να διαγράφει όσες έχουν 
προγραμματ ισ τ ε ί . Αν κάπο ια μνήμη έχε ι 
συμπληρωθεί με 20 κάρτες, τότε δεν μπορούμε 
να προγραμματίσουμε άλλες, παρά  μόνο  αν  
σβήσουμε τις ήδη υπάρχουσες.
Οι δύο περιοχές της μνήμης είναι ανεξάρτητες 
μεταξύ τους, που σημαίνει ότι αν σβήσουμε τις 
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κάρτες πελατών , ο ι κάρτες προσωπικού 
παραμένουν στην μνήμη ή αντίστροφα. Επίσης 
δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την ίδια 
κάρτα και στις δύο περιοχές μνήμης.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΜΝΗΜΗΣ
Μπορούμε αν θέλουμε να διαγράψουμε τις 
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ε ς κ ά ρ τ ε ς π ε λ α τ ώ ν ή 
προσωπικού μέσα από τη συσκευή RF-54. Αυτό 
γ ί ν ε τ α ι  α κ ο λ ο υ θ ώ ν τ α ς  τ η ν  π α ρ α κ ά τ ω 
διαδικασία:
1. Αφαιρούμε οποιαδήποτε κάρτα από τους 
καρτοδιακόπτες RF-52/RF-53.
2. Πατάμε παρατεταμένα, για 5 δευτερόλεπτα, το 
πλήκτρο C για τις κάρτες πελατών ή το πλήκτρο B 
για τις κάρτες προσωπικού.
Τα δ ύ ο ε ν δ ε ι κ τ ι κά τ η ς σ υ σ κ ε υ ή ς R F - 5 4 
αναβοσβήνουν για λίγο και έπειτα σβήνουν, ενώ 
ταυτόχρονα από τους καρτοδιακόπτες RF-
52/RF-53 ακούγεται ένα ``μπιπ`` και ανάβει το 
πράσινο και κόκκινο ενδεικτικό. Αυτό σημαίνει 
ότι η αντίστοιχη μνήμη έχει διαγραφεί και καμία 
από τις κάρτες της δεν είναι πλέον έγκυρη.

Πριν προγραμματίσουμε για πρώτη φορά 
οποιαδήποτε κάρτα, θα πρέπει να κάνουμε 
την παραπάνω διαδικασία και για τις δύο 
περιοχές μνήμης (μνήμη πελατών και μνήμη 
προσωπικού). 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η σ υ σ κ ε υ ή R F - 5 4 x ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ ε 
ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τον 
έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς της πόρτας, 
του φωτισμού και του κλιματισμού. Λειτουργεί σε 
συνεργασία με έναν ή δύο καρτοδιακόπτες RFID 
(RF-52/RF-53), προαιρετικά με μια μονάδα 
ε π έ κ τ α σ η ς ε ξ ό δ ω ν ( R F - 5 5 ) κ α ι ε π ί σ η ς 
προαιρετικά με μία ή περισσότερες μαγνητικές 
επαφές στα φύλλα των παραθύρων.
 Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί με 
κάρτες RF-51 και με αυτές να ενεργοποιεί  τα  
φορτία της. Μπορούμε να προγραμματίσουμε 
έως και 20 κάρτες προσωπικού με πλήρη άδεια 
και έως και 20 κάρτες πελατών με άδεια 
φωτισμού μόνο ή φωτισμού και κλιματισμού.
ΣΤΗΡΙΞΗ
Η συσκευή ε ίνα ι κατασκευασμένη γ ια να 
τοποθετηθεί μέσα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και 
κουμπώνει επάνω σε ηλεκτρολογική ράγα.
ΣΥΝΔΕΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η σύνδεση των συσκευών πρέπει να γίνει όπως 
φαίνεται στα σχήματα 3, 4 ή 5, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του συστήματος. Στο ίδιο σχήμα 
προτείνονται ο ι δ ιατομές και τα ε ίδη των 
καλωδίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
τις συνδέσεις.
Ο εγκαταστάτης του συστήματος θα πρέπει να 
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Σχήμα 1
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προσωπικού
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Ενδεικτικό άδειας
φωτισμού

Ενδεικτικό άδειας
κλιματισμού

Σχήμα 2
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RF-52
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